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東京電力㈱福島第一原子力発電所２号機（沸騰水型、定格出力７８万４千キロ

ワット）は、定期検査中のところ、７月２４日、原子炉建屋１階の管理区域内に

おいて、残留熱除去系（注１）の計装ラック排水口からの水漏れが発見された。

漏えい量は約100リットル、放射能量は約５．６×１０ベクレルであった。6

なお、外部に対する放射性物質の影響はない。

（注１）残留熱除去系

原子炉を停止した後の燃料の崩壊熱除去や非常時に原子炉の水位を維持す

るための系統。

（ＩＮＥＳによる暫定評価）
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【問い合せ先】
原子力防災課原子力事故故障対策室
大村、千葉
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