


EA

※外壁

CD

MD-7-1（常時開）
（非のみ閉）

300×250
RA

OA

5,400m3/h

OA

5,400m3/h

3,000m3/h

RA

RA

SA

EA

SA

EA

ＦＵ－２

3,000m3/h

ＳＦ－２

ＳＦ－４

INV可変

INV可変

INV可変

INV可変

発電機と連動

但し非時は停止

但し非時は停止
600m3/h

ＥＦ－１

ＥＦ－３

ＳＦ－３

ＳＦ－３

出入口ﾄﾞｱﾛｯｸと連動

出入口ﾄﾞｱﾛｯｸと連動

3,600m3/h（5秒/回で停止）

3,600m3/h（5秒/回で停止）

廊下１ ホール

食糧保管庫

汚染資材倉庫

給湯室

２Ｆ 女子WC/洗面

会議2

会議1

審査官控

ﾌﾟﾚｽﾙｰﾑ

男子WC/洗面

仮眠２

仮眠１

ホール2

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ要員控室

男子洗面・ﾄｲﾚ 女子洗面・ﾄｲﾚ 多目的WC

大会議

空気浄化

ｼｬﾜｰ・WC
除染

仮眠 個 ｼｬﾜ仮眠 WC仮眠 ｼｬﾜｰ

仮眠 WC

仮眠 ｼｬﾜｰ

仮眠 個 ｼｬﾜ

喫煙

受水槽室

湯沸

国本部長 県本部長

油ﾀﾝｸ室

自家発２

自家発１

２Ｆ

除染
原子力規制事務所

ｴｱﾛｯｸ

※一方通行では無い
ｴｱﾛｯｸは

ｴｱﾛｯｸ

ｴｱﾛｯｸｴｱﾛｯｸ

資機材倉庫

MDはすべて高気密型とする。

電気室

VD
VD

500×500

500×500

VD

500×500

500×500

VD
MD-3-1

500×500

500×500

400×400

非常時のみ

非常時のみ

非常時のみ

自家発燃焼空気

400×400

（非のみ開）
（常時閉）

非常時のみ

EA

5,400m3/h
OA

EA

5,400m3/h
OA

OA

OA

非常時のみ

5,400m3/h

5,400m3/h

400×400

（非のみ閉）

ＣＤ

ＣＤ

MD-1-3（常時開）

VD

VD

VD

VD

CD VD

10,800m3/h

4,050m3/h

4,050m3/h

4,
05
0m
3/
h

4,050m3/h

4,050m3/h

4,050m3/h

4,050m3/h

70
0×

40
0

700×400

5,
40
0m
3/
h

5,
40
0m
3/

h

700m3/h 600m3/h

30
0×

30
0

VAV-3（300□）

700m3/h

S

Ｃ
Ｏ
2ｾ
ﾝｻ

ｰに
よ
る

700m3/h

RA:100m3/h

SA:VAV-2（300□）

SA:700m3/h

S

ＣＯ2ｾﾝｻｰによる

S

VAV-2と反比例動作

S

ＣＯ2ｾﾝｻｰによる
S

VAV-4（200φ） VAV-5（200φ）

50
0×

50
0

50
0×

50
0

800×500

400×400
3,200m3/h

4,250m3/h

400×400
3,200m3/h

4,250m3/h

400×400

30
0m
3/
h

17
5φ

SA:700m3/h

2,900m3/h
150φ

35
0×

30
0

1,150m3/h
300×250

1,150m3/h
300×250

RA RA

RA
RA RA

RA

RA RA

RA

RA

EA

RA

RA

EA

RA

RA

EA RA

EA

RARA

RA
RA

RA

4,250m3/h4,250m3/h

14
00
m3
/h

2,800m3/h
400×350

1,400m3/h

30
0×

30
0

300×300

SA
SA

SA
SA

SA

SA SA SA

SA
SA

OA

OA

SA

SA SA

SA
SA

SA

OA

VHS：300×300

75m3/h 75m3/h

75m3/h 75m3/h

RA

400×400 400×400

自家発燃焼空気

OA

3,000m3/h

3,000m3/h
OA

建築ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ

建築ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ500×500

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ500×500

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ500×500

500×500

500×500

EA

RA

15
0φ

10
0m
3/
h

SA

SA:100m3/h

SA

70
0×

40
0

RA:150m3/h

4,
90

0m
3/
h

4,
05
0m
3/
h

4,900m3/h

4,
90
0m
3/
h

4,
90
0m
3/
h

RA:150m3/h

RA:825m3/h

RA:825m3/h

RA:825m3/h

SA
SA

ＣＯ2ｾﾝｻｰによる
S

SA

300m3/h
VHS：200×200

VAV-7（150φ）

SA

300m3/h
VHS：200×200

SA

VAV-8（150φ）

VAV-9（150φ）

SA
SA

100m3/h

S
ＣＯ2ｾﾝｻｰによる

S
ＣＯ2ｾﾝｻｰによる

S
ＣＯ2ｾﾝｻｰによる

SA

S
ＣＯ2ｾﾝｻｰによる

SA

S
ＣＯ2ｾﾝｻｰによる

125m3/h 125m3/h
VAV-10（150φ） VAV-11（150φ）70

0m
3/
h

25
0×

20
0

RA:500m3/hRA:800m3/h RA:825m3/h

SA
SA

ＣＯ2ｾﾝｻｰによる
S

SA
SA

ＣＯ2ｾﾝｻｰによる
S

SA
SA

ＣＯ2ｾﾝｻｰによる
S

6,
55
0m
3/
h

6,550m3/h

6,
55
0m
3/
h

70
0×

40
0

6,
55
0m
3/

h

30
0×

30
0

15
16
m3
/h

30
0×

30
0

15
16
m3
/h

30
0×

30
0

15
16
m3
/h

SA

SA SA
350×300
2000m3/h2000m3/h

350×300
SA

350×300
SA

350×300
1875m3/h1750m3/h

SA

30
0×

30
0

300×300

10
50
m3
/h

1050m3/h

RA

RARARARARA

RA

RA

FD:100φ

3,600m3/h

3,600m3/h

3,600m3/h

ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ200φ

ｸﾘﾝﾌﾟ金網

ｸﾘﾝﾌﾟ金網

4,900m3/h4,900m3/h4,900m3/h

2,
62

5m
3/
h

40
0×

35
0

250×250

250×250

30
0×

25
0

97
5m
3/
h

1,
80
0m
3/
h

35
0×

30
0

2,275m3/h
350×350

1,450m3/h
300×300250×250250×200

950m3/h800m3/h

15
0φ

15
0m
3/
h

非常時のみ

CD

CD

CD

CD

CD

CD

FD

FD

FD

FD

CD CD CD CD

200φ CD

CD

300～65m3/h

300～65m3/h

125～65m3/h 125～65m3/h

1450～220m3/h

1450～220m3/h

VHS：200×150

GVS:350×350

GVS:150×150

GVS:150×150

GVS:350×350

VHS：200×150

VHS：400×300

GVS：700×800

GVS：700×800
VHS：1000×300

600×400 600×400 600×400

GVS:100×100

GVS:100×100

600×400

60
0×

40
0

60
0×

40
0

600×400

600×400600×400600×400

VHS：200×150VHS：200×150

GVS:350×350

GVS:350×350

GVS:350×350GVS:300×300

GVS:150×150
RA:100m3/h

GVS:150×150

GVS:150×150

VHS：400×300

VHS：400×300

GVS:250×250

GVS:250×250

GVS:250×250

GVS:250×250

VHS：400×300VHS：400×300

EA

※外壁

OAﾊﾟｽ:60m3/h
VHS:200×100

OA

ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ100φ

800×400
8,100m3/h

60
0×

40
0

100～65m3/h

12
00
m3

/h

RA:50m3/h

RA:288m3/hRA:288m3/h

RA:288m3/h

600～150m3/h

RA:288m3/h

1,
20
0m
3/
h

RA

SA

RA:100m3/h
GVS:150×150

RA:200m3/h
GVS:200×200

GVS:150×150

GVS:150×150
RA:100m3/h

15
0φ

25
0×

25
0

20
0×

20
0

20
0×

20
0

25
0×

25
0

100φ

100φ

20
0φ

20
0φ

150φ

150φ
RA

150φ

VAV-12（300□）
VAV-12（300□）

（非のみ開）
MD-2-2（常時閉）

VD

（非のみ開）
MD-1-1（常時閉）

VD

MD-1-2（常時閉）
（非のみ開）

ｸﾘﾝﾌﾟ金網

VD
400×400

非常時のみ

FD
400×400

（非のみ閉）
MD3-5（常時開）

RA:100m3/h
GVS:150×150

250×250

SA:525m3/h

VHS：300×300

RA:100m3/h

（非のみ閉）
MD-6-1（常時開）

GVS:300×300

EA:600m3/h

GVS:150×150
RA:100m3/h

VAV-1（300□）
SA:1400～220m3/h

休憩

SA:700～150m3/h

GVS:150×150

150m3/h

ＣＯ2ｾﾝｻｰによる

※屋内

※屋内

GVS:100×100

GVS:100×100

廊下２ MD-2-1（常時閉）

VD （非のみ開）

（非のみ閉）
MD-2-3（常時開）

MD-3-2
（非のみ開）

400×400
CD

3,000m3/h

MD3-4（常時開）
（非のみ閉）

MD-3-3
（常時開）

（非のみ閉）

SA:758m3/h

VHS：400×300

SA:758m3/h

VHS：400×300

SA:758m3/h
VHS：400×300

SA:758m3/h
VHS：400×300

VAV-12（300□）

SA:758m3/h
VHS：400×300

SA:758m3/h

VHS：400×300

湯沸会議3・4

SA:1516～350m3/h
SA:1516～350m3/h

SA:1516～350m3/h

ＣＯ2ｾﾝｻｰによる

VHS:300×300
OA:600m3/h

OA

300×300
1516m3/h

50
0×

40
0

4,
55
0m
3/
h

400×400

300×300

1516m3/h

3032m3/h

VHS：300×300

VHS：300×300

200φ

MD-5（非時 閉） 500×500
FD

FD
500×500

FD

SA:700m3/h

SA:700m3/h

RA
RA

1,
00
0m

3/
h

25
0×

25
0

RA

150φ

150φ

GVS：150×150
RA:150m3/h

RA:150m3/h
GVS：150×150

GVS:150×150

GVS:150×150
RA:175m3/h

RA:175m3/h

CD

（非のみ閉）

MD-6-2（常時開）

OA免震槽より

（非のみ閉）
MD-6-3（常時開）

VAV-6（300□）

SA:1050～220m3/h

FD

ｸﾘﾝﾌﾟ金網400×400

V-1

ｸﾘﾝﾌﾟ金網400×400

ﾊﾟｽ

GVS:300×300

SA:525m3/h

FD CD
300×300

VHS：300×300

GVS:300×300

SA

免震槽へ排出　200φ×8

3,600m3/h
VHS：1000×300

排水目皿 D-200
×4

20
0φ

20
0φ

200φ
排水目皿 D-200×4

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ400×400

ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ200φ

ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ200φ

400×400
VD

VD
400×400

400×400
CD

400×400
CD

FD150φFD150φ

RA:50m3/h
GVS:150×150

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ500×500

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ300×300

ＵＰＳ

1000m3/h

ＥＦ－２

但し非時は停止

EA:950m3/h300×300

OA

※外壁

MD-7-2（常時開）
（非のみ閉）

OA:1550m3/h
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ300×300

300×300

FD CD
OAﾊﾟｽ
150φ

FDCD
OAﾊﾟｽ
150φ

GVS:100×100
EA:50m3/h

GVS:200×200

150φ
OAﾊﾟｽ

CD

OAﾊﾟｽ
150φ

CD

OAﾊﾟｽ
150φ

OAﾊﾟｽ
OAﾊﾟｽ

CD

VD

600×400

VD 700×400

ａ ｂ

ｃ ｄ ｅ

ｆ

ｄ ｅ

ｂａ

ﾁｬﾝﾊﾞｰBOX ﾘｽﾄ

a:

1300×700×900Hb:

c:

d:

e:

f:

900×700×800H

1800×700×700H

1300×700×800H

900×900×700H

1000×600×600H

（OHU-1 OA 接続）

（OHU-1 SA 接続）

（OHU-1 EA 接続）

（OHU-1 RA 接続）

（SA系 分岐部）

（RA系 分岐部）

×２箇所

×２箇所

×２箇所

×２箇所

×１箇所

×１箇所

ﾊﾟｽ

CD 300×300

GVS:400×400 GVS:400×400

ﾊﾟ
ｽ

CD
200φ

GVS:150×150

GVS:150×150

ＳＦ－１－２

ＯＨＵ－１－２

ＯＨＵ－１－１

ＳＦ－１-１

ＦＵ－１-1

ＦＵ－１-2

VD
500×500

500×500

500×500

50
0×

50
0

VD
500×500500×500

500×500
5,400m3/h

4,050m3/h

5,400m3/h

4,050m3/h

FD

全て点検口付・全て内貼りとする
ＳＡ用のみ風量測定口付きとする

VHS:600×500
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(南相馬市)建設(機械)工事
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換気設備系統図28.03.25



X7 X8 X9

Y4

Y3

釜場

800x800xH600

雨水溝

雨水溝

400 2,450 4,725

1
5
3
.
57
2

7
7

81.581.5

W
=

1
7
,
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4
0

2
,
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0
0
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,
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0
5

2
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0

1
,
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0

7,200 7,575 1,500

Y4

Y3

1
7
,
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1
,
6
0
0

3
,
6
6
5

1
,
4
5
0

2
,
2
1
5

1,375 2,360 3,8401,034.51,085.5 427.5 2,407.5

雨水溝

7
2

8
1
.
5

8501,395

1,7001,085.5

2551,200245

4
,
4
9
0

4
,
3
4
0

勾配防水モルタル

t=0～200

勾配防水モルタル

t=0～200

3
,
6
6
5

1
,
3
8
2
.
5

W
=

W
= 1
,
1
4
0

1
,
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6
0

1
,
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.
5

2
,
7
0
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2
,
5
4
5

1
,
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0

2
,
2
1
5

1
4
9

1,375 2,360 3,840

W=

285 650 460
W=

81.577

8
1
.
5

7
2

87

32.554.5

1
5
5

5
3
5

72 81.5

616.5
121.5

W=
112

4
0
5

2
5
5

1,579.5 2,835

163

1

4

5 1

CH=2,400

ＷＣ前・階段

FL-1800

耐震ピット

耐震ピット

耐
震
ピ
ッ
ト

耐震ピット

耐震ピット

US

ビニ-ル床シート t=2.5

UP

U
P

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

ＥＬＶ

ﾋﾟｯﾄ

1FL-1250

仮眠室３

CH=2,400FL-1800

ビニ-ル床シート t=2.5

CH=2,400

ＷＣ前・階段

FL-1800

ビニ-ル床シート t=2.5

ＷＣ

CH=2,400FL-1800

ビニ-ル床シート t=2.5

シャワー室　脱衣

ビニ-ル床シート t=2.5

CH=2,350～2,380FL-1750～-1780

シャワー室

CH=2,350FL-1750

ビニ-ル床シート t=2.5

シャワー室

CH=2,350FL-1750

ビニ-ル床シート t=2.5

シャワー室　脱衣

ビニ-ル床シート t=2.5

CH=2,350～2,380FL-1750～-1780

ＷＣ

CH=2,400FL-1800

ビニ-ル床シート t=2.5

US

ﾗｲﾆﾝｸﾞ
H=1400

ﾗ
ｲ
ﾆ
ﾝ
ｸ
ﾞ
H
=
1
4
0
0

*手洗器L-14

*手洗器L-14

建築

建築

8
0
0

1
9
,
7
2
3
.
6

1
9
,
7
9
1
.
1

 (RA) 

1F
L+
43

0

+100
1FL+530

1F
L+
43

0
12

5φ
 (

RA
) 

20
0φ

 (
RA

) 

OA

CD

20
0φ

免震槽給気

100φ

125φ

RA

20
0φ

GVS150×150
BOX250□×200H

環気口

壁付VC　φ125

P-15RXQ2

12
5φ

1F
L+

43
0

125φ1FL+430  (RA) 200φ1FL+430

10
0φ

 (
RA

) 
12

5φ

RA

20
0φ

壁付VC　φ125

P-15RXQ2

GVS150×150
BOX250□×200H

環気口
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0

4,2001,5501,825
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低圧発電機基礎 天端FL+0

FL±0

非常用発電気室２

FL±0 CH=2700

女子洗面

PS

FL±0 CH=2700

多目的ＷＣ

DS

FL±0

資機材倉庫

CH=4000

FL±0

食糧保管庫

CH=3000

FL±0 CH=2700

屋外階段

水性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系防塵塗装

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5

FL±0 CH=3000

廊下２

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5

FL±0 CH=2700

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t=2.5

女子ＷＣ１

EPS

EPS

CH=4340(直天)
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１．スラブ符号

スラブ記号

上端フカシ＋スラブ厚(構造厚)＋下端フカシ

凡　例
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１．スラブ符号

スラブ記号

上端フカシ＋スラブ厚(構造厚)＋下端フカシ

凡　例

２．床レベル符号

３．出墨面取り（面木）について

基準レベル：Z4=2FL+4700
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　すべて面取りとします。
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