
特記事項

完成図
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特記事項

UP

食糧保管庫
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保管室
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後室後室

除染
WC1

除染
WC2

喫煙室

上履き

風除室2
運営支援班室原子力規制事務所
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各TV局機器設置ｽﾍﾟｰｽ
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空気浄化機器室
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屋内タンク室

DS

PS

DS

屋外階段

女子洗面

女子
ＷＣ１

多目的
ＷＣ

資機材
倉庫

DW

UP

UP

DW

休憩室

床
部

免
震

EX
P.

J（
耐
荷

重
T-

6）

床部免震EXP.J（耐荷重T-6）

風除出入アプローチ 風除出入アプローチ

階段１

EPSEPS(TV端子)

屋内消火栓

床部免震EXP.J（耐荷重T-6）

ＥＬＶ

免震装置交換用
化粧用ﾏｼﾝﾊｯﾁ（ﾓﾙﾀﾙ用）
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電気室

非常用発電気室２

非常用発電気室１

屋内消火栓

配線・配管ピット

配線・配管ピット

配線・配管ピット

配線・配管ピット

ホール１

給湯室１

用具入用具入

仮眠室２

1FL±0

受水槽室
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防油堤SL+950まで
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原子力災害対策センター（楢葉町）建設（建築）工事 A1:S=1/100
A3:S=1/200１階平面図
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防火区画壁
(小屋裏まで隙間無く施工）

軽量鉄骨下地
間仕切壁(一般)

内部ＲＣ壁及び柱

軽量鉄骨下地間仕切壁
(遮音)（スラブ下まで施工）

外周部壁及び柱廻り

内部ＲＣ壁及び柱廻り

LGS65下地　片面　PBt=12.5+硬質9.5
※水廻りはｼｰｼﾞﾝｸﾞPB　t=12.5＋仕上とする

LGS65下地　片面　PBt=12.5+硬質9.5
※水廻りはｼｰｼﾞﾝｸﾞPB　t=12.5＋仕上とする

常時開放煙感連動特定防火設備 常時閉鎖 防火設備

アルミカーテンレール間仕切り用LGS下地　両面
強化PBt=12.5 + 硬質PBt=9.5二重張
（１時間耐火・FP060NP-0199）

LGS下地　両面　PBt=12.5＋硬質PBt=9.5二重張
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24K t=50充填
※水廻りはｼｰｼﾞﾝｸﾞPB　t=12.5＋仕上げとする

LGS下地　両面　PBt=12.5+硬質PBt=9.5

鉄筋コンクリート 常時閉鎖特定防火設備

タテ樋アルミ既製品165A

屋内消火栓開口W800*H1450（本体機械設備工事）

消火器位置（内部埋込ボックス：建築工事、消火器は機械設備工事）

消火器位置（露出）：機械設備工事→設置位置を表示

マンホールφ600鋳鉄既製品　密閉型（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）重荷重用

マンホールφ300鋳鉄既製品　密閉型（ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式）重荷重用
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軽量鉄骨造　積層棚

堀江工業・田中建設特定建設工事共同企業体
代表者　堀江工業株式会社

〒　970-8026　　福島県いわき市平字尼子町60番地の1　TEL　0246(23)2311　　FAX　0246(25)2550

ポンプ基礎
屋内消火栓

1500X1000 H=200

ポンプ基礎
加圧給水

ポンプ基礎
加圧給水

塩素滅菌器
基礎

850X1400 H=150

300x1800 H=150

外気調和機基礎

3000x1800 H=150

外気調和機基礎

2750x1660 H=150

給気ファン基礎

給気ファン基礎

ＵＰＳ基礎

キューピクル基礎

キューピクル基礎

2000X3600 H=300

低圧・高圧発電機用

基礎

低圧発電機基礎

高圧発電機基礎

1000X1000 H=150 1000X1000　H=150

燃料タンク基礎
2500x2900　天端FL±0

4150x1480　天端FL±0

電源車接続盤
基礎
1200x1300 H=200

受水槽基礎　2910Ｘ400　H=600

4600x2300　天端FL±0

981x4200　天端FL±0
5800x2200　天端FL±0

4900x2200　天端FL±0

受水槽基礎　2910Ｘ400　H=600

受水槽基礎　2910Ｘ400　H=600 受水槽基礎　2910Ｘ400　H=600

受水槽基礎　2910Ｘ400　H=600受水槽基礎　2910Ｘ400　H=600

1170Ｘ1450　天端FL±0

消
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