
プラント状況確認結果(令和 2 年 7 月 22 日～令和 2 年 7 月 28 日) 
 

令 和 ２ 年 ７ 月 ２ ９ 日 

福島県原子力安全対策課 

令和２年７月２２日～令和２年７月２８日までの期間に、東京電力から福島第一原子力発電所

のプラント状況に関する報告内容について、県が確認した結果は次のとおりであり、前回の報告

から大きな変動はありません。 

 

 プラント状況（7 月 28 日午前 11 時）  

以下の項目について、実施計画＊に定める制限を超える測定値はありません。 

また、県の楢葉町駐在職員が福島第一原子力発電所中央操作室にてプラント状況を確認し

ています。確認結果はこちら（県ＨＰ）を御覧ください。 

場所 目的 監視項目 ＊  1 号機 2 号機 3 号機 4 号機※2 

原子炉 ※ 1 

(核燃料) 

冷却 

注水量（m3／h） 2.8 3.0 3.1 ― 

圧力容器 

底部温度（℃） 
24.1 29.4 27.6 ― 

未臨界確認 
キセノン 135 濃度 

（Bq／cm3） 
6.10×10-4 

検出限界値 

未満 

検出限界値 

未満 
― 

圧力容器 

水素爆発防止 

窒素充填 充填中 充填中 充填中 ― 

格納容器 
水素濃度 

（体積％） 
0.00 0.06 0.11 ― 

使用済燃料 

プール 
冷却 水温（℃） 31.0 29.8 28.0 ― 

※１  直近データのみ記載。詳細は東京電力のページを御覧下さい。 

※２ ４号機は原子炉及び使用済燃料プールに核燃料が入っていないため冷却等は必要ありません。 

 

(1)  発電所敷地境界におけるモニタリングポストの測定結果（7 月 28 日午前 10 時） 

    最小 0.385（MP-6）～ 最大 1.072（MP-4）µSv／h ⇒計測地点の地図 

(2)  発電所専用港内の海水中セシウム 137 濃度の測定結果（7 月 27 日採取分） 

      最小 検出限界値未満 ※検出限界値は約 0.34 (港湾内南側)～約 0.64 (港湾中央) Bq／ L 

～ 最大 5.1（1～4 号機取水口内南側）Bq／L 

 ⇒計測地点の地図 

(3)  発電所専用港外(沿岸)の海水中セシウム 137 濃度の測定結果（7 月 27 日採取分） 

5、6 号機放水口北側：検出限界値未満 ※検出限界値は約 0.70 Bq／ L 

南放水口付近：検出限界値未満 ※検出限界値は約 0.64 Bq／ L 

⇒計測地点の地図 

(4)  発電所敷地内の大気中セシウム 137 濃度の測定結果  

敷地境界に設置されている連続ダストモニタにより２４時間連続で監視しており

ます。測定結果はリアルタイムで公開されていますので、こちら（東京電力ＨＰ）

を御覧ください。 

 

 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/genan03/genan472.html
http://www.tepco.co.jp/decommission/data/plant_data/
http://www.tepco.co.jp/decommission/data/monitoring/monitoring_post/index-j.html
http://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/pdf_csv/form_pdf/2tb-east_map_form-j.pdf
http://www.tepco.co.jp/decommission/data/analysis/pdf_csv/form_pdf/2tb-east_map_form-j.pdf
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/dustmonitor/index-j.html
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/dustmonitor/index-j.html


(5)  1～6 号機タービン建屋付近のサブドレン水中セシウム 137 濃度の測定結果(7 月 24 日採取分)  

最小 検出限界値未満 ※検出限界値は約 3.8 (4 号機)～約 5.8 (3 号機) Bq／ L 

～ 最大 470（2 号機）Bq／L 

 

 トラブルの概要（令和 2 年 7 月 22 日～令和 2 年 7 月 28 日）  

 

この一週間におけるトラブルについて、東京電力から以下のとおり報告を受けました。 

 

■構内事務本館 2 階における負傷者の発生について（7 月 23 日発生） 

午前８時 20 分頃、発電所構内事務本館 2 階において協力企業作業員が脚立組立時に

右手親指を挟み、負傷しました。救急車でいわき市医療センターに搬送し、いわき市医

療センターにて医師の診察を受けた結果、「右母指末節骨開放骨折、爪の甲の脱臼（全

治３ヶ月程度の加療を要す見込み）」と診断されました。 

 

詳しくはこちら（１） （２）をご覧ください。 

 

(お問い合わせ 024-521-7255) 

＊実施計画及び監視項目に関する解説 

○実施計画 

  正式名称は「福島第一原子力発電所特定原子力施設に係る実施計画」。東京電力

の廃炉の取組（設備設置含む）について、原子力規制庁が安全性の審査を行い認可

したもので、事業者の安全上守るべき基準値等が示されています。 

 

○注水量及び圧力容器底部温度 

 １～３号機の原子炉格納容器内に存在する溶け落ちた燃料（燃料デブリ）を冷却

するため、継続的な注水を行っています。実施計画では原子炉圧力容器の底部温度

を 80℃以下で管理することを定めています。 

 

○キセノン 135 濃度 

 キセノン 135 はウランが核分裂する過程で生じる放射性物質であり、量によって

どの程度核分裂が起きているか推定することができます。実施計画では 1 Bq/cm3 以

下であることが定められています。 

 

○窒素充填及び水素濃度 

  水素爆発防止を目的に、原子炉内の水素濃度を測定し、実施計画に定める制限値

（2.5%）よりも低いことを確認しています。１～３号機では、原子炉格納容器に窒

素を注入することにより水素や酸素の濃度を下げています。 

 

○水温 

  使用済燃料プールの水を循環冷却することにより、プール水温を管理しています。

なお、実施計画では 60℃（１号機）または 65℃（２、３号機）以下で管理すること

が定められています。 

 

https://www.tepco.co.jp/press/mail/2020/1547176_9002.html
https://www.tepco.co.jp/press/mail/2020/1547178_9002.html

