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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和５年３月９日（木）  

 

２ 確認箇所 

ブルータンクエリアＢ、Ｃ 

 

３ 確認項目 

横置き型ブルータンクの保管状況 

 

４ 確認結果の概要 

溶接型タンクへのリプレースに伴い撤去された横置き型ブルータンク（以

下「ブルータンク」という。）は、構内４箇所（ブルータンクエリアＡ～

Ｄ）に保管されている。今回は、１～４号機周辺防護区域内にあるブルータ

ンクエリアＢ及び周辺防護区域外にある３箇所のうち、表面線量率の高いブ

ルータンクを保管しているブルータンクエリアＣの現況を確認した。（図

１）（前回確認 ブルータンクエリアＢ：令和３年12月７日 ブルータンク

エリアＣ：令和５年３月２日）（図１） 

・いずれのブルータンクエリアも、関係者以外が立ち入らないように、単管

パイプによる区画が設置されるとともに、立入禁止の標示が設置されてい

た。（写真１） 

・いずれのブルータンクエリアも、タンクは２段積みで保管されており、確

認した範囲では、下段のタンクと台座等を固定するボルト等に緩みや欠損

は認められず、下段のタンクと上段のタンクを固縛するベルトにも破損等

は認められなかった。また、保管されているタンク下部のフランジ養生に

も異常は見受けられなかった。（写真２） 

・ブルータンクの表面には錆が生じているものもあったが、破損等は見られ

なかった。ブルータンク表面や周辺の地表面の表面線量率を測定したが、

確認した範囲でタンクから周囲への漏えい等の異常は確認されなかった。

（写真３） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/487714.pdf
http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/560255.pdf
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（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

 

 

（写真１－１） 

 ブルータンクエリアＢ入口の状況 

 

 

（写真１－２） 

ブルータンクエリアＣのバリケード

の状況 

 

 

（写真２－１） 

 ブルータンクエリアＢの外観 

バリケード 

立入禁止の掲示 

立入禁止の掲示 

ラッシングベルト 

バリケード 
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（写真２－２） 

 ブルータンクエリアＣの外観 

 

 

（写真２－３） 

 ブルータンクエリアＢの台座固定の

例 

 

 

（写真２－４） 

 ブルータンクエリアＣの台座固定の

例 

 

 

（写真３－１） 

 ブルータンク表面の劣化状況の例 

ラッシングベルト 

台座 

台座 
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（写真３－２） 

 ブルータンク周辺の地表面の線量率

測定の例 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。

 


