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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和５年８月３１日（木）  

 

２ 確認箇所 

５・６号機東側電気品建屋、５・６号機敷地護岸ヤード、移送設備 

 

３ 確認項目 

多核種除去設備等処理水希釈放出の状況 

 

４ 確認結果の概要 

多核種除去設備により、汚染水から放射性物質（トリチウムを除く）が安

全に関する規制基準を確実に下回るまで浄化されていることを確認した水

（以下「ＡＬＰＳ処理水」という。）は、トリチウム濃度の規制基準を厳格

に遵守するだけでなく、政府の基本方針に基づき、１，５００Ｂｑ／Ｌ未満

を満足する濃度になるよう、海水で大幅に希釈され、海洋へ放出されてい

る。（令和５年８月２４日放出開始） 

本日は、前回に引き続き、放出中のＡＬＰＳ処理水希釈放出設備の運転状

況等を確認した。（図１及び図２）（前回確認日：令和５年８月３０日） 

 

〇ＡＬＰＳ処理水移送配管 

・測定・確認用タンクから海水配管ヘッダに至るまでの移送配管を目視確

認したところ、確認した範囲では、配管からの滴下等の異常は見られな

かった。（写真１） 

・５・６号機東側電気品建屋内を目視確認したところ、緊急遮断弁等の破

損や配管からの滴下等の異常は見られなかった。（写真２） 

 

〇海水配管、海水移送ポンプ 

・希釈用の海水を移送中の海水配管、海水移送ポンプの状況を確認した。 

・海水移送ポンプＡ系とＢ系が稼働していた。（写真３） 

・海水移送ポンプから海水配管ヘッダに至るまでの海水配管及び海水移送

ポンプ周辺を確認したところ、確認した範囲では、海水配管からの滴下

等の異常は見られなかった。（写真４） 

・海水配管に取り付けられた流量計を確認したところ、約７，５００ｍ３

／ｈを指示しており、監視制御装置で確認した値と同等であった。 

 

〇放水立坑（上流水槽・下流水槽） 

・ＡＬＰＳ処理水放出中の放水立坑の状況を確認した。（写真５） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/594282.pdf
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・ＡＬＰＳ処理水は、上流水槽と下流水槽の境界にある堰を越流し、上流

水槽から下流水槽に流れていた。 

・下流水槽を確認したところ、下流水槽の上端から下に目測で約３ｍのと

ころに水面があり、水位が上昇していないことから、問題なくトンネル

を通じて放出口からＡＬＰＳ処理水が放出されているものと推測され

た。 

 

（図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

 

（図２）５・６号機敷地護岸ヤード付近の概要図 
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（写真１－１） 

ＡＬＰＳ処理水移送配管の状況① 

 

 

（写真１－２） 

ＡＬＰＳ処理水移送配管の状況② 

 

 

（写真２） 

５・６号機東側電気品建屋内の状況 

 

 

（写真３） 

海水移送ポンプの状況 

ＡＬＰＳ処理水移送配管 

ＡＬＰＳ処理水移送配管 
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（写真４） 

海水配管の状況 

 

 

（写真５） 

放水立坑の状況 

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。 


