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福島第一原子力発電所現地確認報告書 

 

１ 確認日 

令和６年３月１８日（月）  

 

２ 確認箇所 

Ｂタンクエリア、Ｂ南タンクエリア 

 

３ 確認項目 

  地震発生後のＢタンクエリア及びＢ南タンクエリアの状況 

 

４ 確認結果の概要 

最近、福島県沖を震源とする地震が連続して発生しており※1、３月１５日

には楢葉町で震度５弱を記録する地震が発生していることから、令和４年３

月１６日に発生した地震の影響でタンクの位置ずれ等※2が発生したタンクエ

リアであるＢタンクエリア及びＢ南タンクエリアの状況を確認した。 

（図１）（写真１）（前回確認：令和4年11月4日（Ｂタンクエリア）） 

＜Ｂタンクエリアの状況＞ 

 ・タンク下部周囲の防水塗装に一部破損している箇所や膨らみのある箇所  

  が見られたが、タンクの明らかな位置ずれや連結管の大きな変位は確認

されなかった。（写真２） 

 ・確認した範囲では、タンクや連結管等からの水漏れは確認されなかっ

た。 

＜Ｂ南タンクエリアの状況＞ 

 ・全てのタンク下部周囲の防水塗装の剥がれが見られたが、Ｂタンクエリ

ア同様タンクの明らかな位置ずれや連結管の大きな変位は確認されなか

った。（写真３） 

 ・また、タンクや連結管等からの水漏れも確認されなかった。 

※１ 最近の福島県沖を震源とする地震の発生状況 

    3月13日午後20時24分頃 マグニチュード4.7 立地町震度３ 

    3月15日午前 0時14分頃 マグニチュード5.8 立地町震度４    

    3月17日午前 6時17分頃 マグニチュード5.4 立地町震度４ 

※２ 令和4年3月16日に発生した地震によるタンクエリアの影響等 

    地震の規模等：マグニチュード7.3 立地町震度６弱 

    タンクエリアの影響：多くのタンクエリアでタンクの位置ずれや連結管の変

位が確認された。Ｂタンクエリアでは、全37基中6基のタンクで位置ずれや3

箇所の連結管でメーカ推奨値を超える変位が確認された。また、Ｂ南タンク

エリアではメーカ推奨値を超える変位があった連結管は確認されなかったも

のの、全7基全てのタンクで位置ずれが確認された。なお、いずれのタンク

エリアにおいても、タンクや配管等からの漏えいは確認されなかった。      

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/544006.pdf
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 （図１）福島第一原子力発電所構内概略図 

 

 

 

（写真１－１） 

 Ｂタンクエリア外観 

  （南東側から撮影） 

 

 

（写真１－２） 

 Ｂ南タンクエリアの外観 

   （南東側から撮影） 

 

 

（写真２－１） 

 タンク下部周囲の防水塗装一部破損

の例（Ｂ４タンク） 
破損個所 
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（写真２－２） 

 連結管の状況の例① 

    

 

 

（写真３－１） 

 タンク下部周囲の防水塗装はがれ状

況の例（Ｂ５タンク） 

 

 

 

（写真３－２） 

 連結管の状況の例② 

    

 

５ プラント関連パラメータ等確認 

  本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。

 

塗装膜のはがれ 


